Abzweigdose Hensel DK 0400 G
mit / oder Lastschaltgerat ,

Stromzdhler Omnipower 684-11-31B-N24-0101-063

U max.= 27 VDC Klemme
I max. =27 mA

Impulsdauer = 30 ms 4
S0

T Klemme
20{21 3

e
Abzweigdose Wasser / Gas

Leerrohr M25
Leerrohr M25 zur Aussenfassade

Eweco
Zdhlersteckklemme

max. 35 mm? ¢ PVA 0%
bei < 30 kVA
Relais

grau private Boiler- Boiler
|: Ansteuerung Sperrschitz

Steuersicherung
DIl 10A
oder E-Ladestation
LSC13A Relais
Beziigersicherung oder
max. 80A Sperrschitz
*1 3x Offner

11—+

Warmepumpe
Relais

*1Plombierbar
*2 gelbe Markierung
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